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Solucién técnica optimizada: Infraestructuras Generales de Red

Sr. Luis Collado Lara

i— o o O Dicho lo anterior, y revisada la ditima documentacién enviada, hemos realizado un
EFEB.ANIISMO o ajuste de la solucién técnico-econdmica inicalmente propuesta, teniendo en cuenta
(Direccién General de Ordenacién del Territorio y que la superficie total edificable indicada en el proyecto enviado es de 253.000 m2,

18 HOV 2008 Evaluacién Amblental Urbanistica) edificables, reduciéndose un 20% la incialmente prevista, siendo por ello la potencia
* 19
Vargas 53, 8' Planta eléctrica estimada a suministrar en este PSIR de 15.800 KW.
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’ Teniendo en cuenta la anterior, y de los estudios de Planificacién de red realizados
i i it Ef:':::mﬁ:’;‘:;" sL por E.ON Distribucién S.L., se concluye que para poder atender esta potencia, con la
E;milc?:m" calidad adecuada, serd necesario desarrollar las siguientes infraestructuras eléctricas
" 0,
t Informe de EON DISTRIBUCION SL - PSIR “AIEP n*10 VAL DE SAN 39003 Santander que denominaremos “Infraestructuras Eléctricas Generales de Red *:
VICENTE".
N T 34942 01 09 54
F 3442205002 * Repotenciacién LAT 55 kV PSM-Cabezén, mediante el cambio del conductor ac-
tual LA-110 a D-180 y cambio de los apoyos necesarios (Aprox. 16 Km ).
Estimado Luis,

¢ Nueva SE 55/12 kV en terrenos del Pgno.Industrial Val de S.Vicente, Con 2 trafos
de 20 MVA y 2 baterias de condensadores de 6 MVAr.

Atendiendo a su carta de fecha 8 de octubre de 2008 remitida a esta Empresa Eléctri-
ca en el que se nos envia un ejemplar completo, en formato digital, del documento de
aprobacidn inicial del Proyecto Singular de Interés Regional “"AIEP Val de San Vicen-
te” promovido por SICAM, solicitando informe relativo a posibles afecciones en mate-
ria de nuestras competencias pasamos a indicarles las siguientes consideraciones:

* Conexi6n aérea de esta nueva subestacién en E/S con fa actual LAT 55 Kv
S.Vicente-Herrerias (Aprox. 3.5 Km).

En primer lugar, indicarles que esta Compafila Eléctrica remitio informe preceptivo al
promotor de este PSIR en diclembre de 2007, informe que se adjunta como ANEXO |
a esta carta.

Dicho lo anterior, y referente a los capitulos eléctrico y el estudio econémico-
financiero incluidos en el documento de aprobacién inicial del 18-09-08, remitido en
formato digital en su carta del pasado dia 6 de Octubre de 2008, indicar lo siguiente:

Registro Mercantil de Cantabria. - Tomo 733, Folio 126 - Hoja 513386 - C.LF. B-62733159

En dicho informe, se indicaba que el punto con capacidad para garantizar la potencia
estimada necesaria para este PSIR (19.607 KW) esté en las barras 132 kV de la futu-
ra subestacion de Labarces, y se informaba de las condiciones técnico-econémicas
del conjunto de nuevas “Infraestructuras Eléctricas Generales de Red” que son nece-

Ragistro Marcantil da Cantabria, - Tomo 783. Fello 126 - Hoja 513886 - CLF. B-6273315%

* La referencia al punto de suministro de energla eléctrica, se describe Gnica-
mente en el apartado "3.3.3.- Red de suministro y distribucién de energla eléc-
trica”, en el que se dice textuaimente: "Ef punto de suministro de energla eféc-
trica a las instalaciones del citado proyecto se encuenira localizada en la parce-
la 1S-2, se ha proyectado, en esta parcsla, una subestacion para la alimenta-
cion de la zona industrial y equipamientos de fa zona",

sarias desarrollar para llegar hasta este punto.

Posteriormente, se informd a este promotor sobre mejor ubicacién y caracteristicas
para la nueva subestacién 55/12 kV a construir en terrenos de este PSIR, y del estu-
dio con tres posibles alternativas de trazas de una nueva LAT 55 kV desde la subes-
tacion de Labarces hasta la nueva subestacion 55/12 KV mencionada.
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Segun esta solucién técnica optimizada ahora informada, se debera tener en cuenta
ademads las siguientes consideraciones:

A.- Hay que incluir en este documento que, para poder garantizar el suministro eléc-
trico a este area industrial, ademas de Ia construccién de una nueva subestacion
55/12 KV en terrenos de este PSIR, es necesario realizar todas las actuaciones
anteriormente indicadas.

B.- Como se informé al promotor de este PSIR, las dimensiones (tiles de parcela ne-
cesaria para construir la nueva subestacién ha de ser de 60x60 metros (tiles. De los
datos incluidos en este documento de aprobacién incial la parcela reservada 1S-2 tie-
ne una superficie total de 5.550 m2, con una edificabilidad maxima de 833 m2, por lo
que se deberé garantizar en este planeamiento que es posible la utilizacién de
los 80x60 m (tiles necesarlos, en esta parcela 1S-2 asignada, para la ubicacién
de la nueva subestacién mencionada.

C.- Serla necesario también incluir en este documento la reserva de terreno del
pasillo de la linea de 55 kV de alimentacion a la subestacion. Por otro lado, serla
conveniente incluir la traza de la linea 55 kV de conexién desde la Red existente has-
ta la nueva subestacion.

Ademas, sera necesario desarrollar un canjunto de “infraestructuras Eléctricas Interio-
res” (lineas MT, centros MT/BT, red BT asociada..... ) necesarias para dar suministro a
los diferentes clientes finales desde la nueva subestacién 55/12 kV a construir en |a
parcela IS-2 de este PSIR.

Estas infraestructuras eléctricas a desarrollar en el interior del PSIR estan siendo
consensuadas por el Redactor del proyecto de urbanizacién con nuestros técnicos de
nuestras oficinas de Barreda.

* Valoracién Econémica

Revisado el Caplitulo *Estudio Econémico y Financiero" incluide en este documento
de aprobacién inicial en revision, no es posible comprobar si el presupuesto en
su dia informado por esta Compafifa Eléctrica (ver ANEXO 1), esta incluido en es-
te presupuesto, debido a que no esta desglosado.
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Teniendo en cuenta la nueva solucién técnica informada, la nueva valoracién orienta-
tiva del coste de las “Infraestructuras Eléctricas Generales de Red” propuestas
en la solucién optimizada, asciende a la cantidad de 3.920.000 € (IVA no incluido),
atendiendo al siguiente desglose:

* Repotenciacion LAT 55 kV PSM-Cabezén 640.000 €
» Nueva SE 55/12 kV en terrenos del Pgno.Industrial 2.400.000 €
+ Conexién aérea de esta nueva subestacion (Aprox. 3.5 Km) 880.000 €

Esta primera valoracién orientativa no incluye las “infraestructuras Eléctricas Inte-
riores”, es decir las lineas MT a desarrollar en el interior de este PSIR, ni los centros
MT/BT ni la red BT asociada, necesarias para dar suministro a los diferentes clientes
finales, infraesfructuras éstas que debern ser desarrolladas por el promotor de
esta actuacion, cumpliendo las especificaciones técnicas reglamentarias.

+ Ofras consideraciones

Es importante tener en cuenta en el desarrollo de este PSIR que, tanto las lineas
eléctricas existentes como las de nuevo desarrollo, disponen de una franja de servi-
dumbre de paso de energla eléctrica, servidumbres que han de ser respetadas.

Es por ello necesario reservar “pasillos eléctricos” para desarrollar posibles nuevas li-
neas eléctricas, tanto de Alta como de Media Tensién, que puedan ser necesarias pa-
ra garantizar el suministro de la futura potencia eléctrica estimada.

En el caso de ser necesario, y a peticion del promotor de este PSIR, se podran anali-
zar posibles desvios y/o soterramientos de posibles infraestructuras afeciadas.

Conforme con todo lo anteriormente expuesto, este PSIR "AIEP Val de San Vicente”
debera contemplar todos estos aspectos y debera prever la reserva de los terrenos
necesarios y apropiados para construir las nuevas infraestructuras eléctricas que fi-
nalmente se definan, para lo cual el Equipo Redactor debera contactar con esta
Compafiia Eléctrica para definir los emplazamientos y caracteristicas.
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El coste estimado de todos estos desarrollos necesarios propuestos, tanto de fas “In-
fraestructuras Eléctricas Generales de Red de Distribucién” como de las “Infraestruc-
turas Eléctricas Interiores” debera incluirse en sl correspondiente Estudio Eco-
némico - Financlero de este PSIR “AIEP Val de San Vicente “, para tenerlo en
cuenta como coste asociado al desarrolio de este PSIR.

Por ﬁfﬂmo, y dado el alcance de los temas analizados, indicar que esta Compaiifa
Flémﬂca se pone a disposicidn del Equipo Redactor can el fin de colaborar en el ana-
lisis y optimizacion de las posibles alternativas técnico-econdmicas para el desarrollo
de todas estas infraestructuras eléctricas futuras necesarias, y en la coordinacion del
desarrollo temporal y mejor ubicacion de éstas, para atender |as necesidades energé-
ticas previstas para este PSIR “AIEP de Val de San Vicente”, estudios que podran ser

inclui iti
g uidos en el documento definitivo de este PSIR, actualmente en tramitacion.
3
§ Tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, teniéndose an consideracidn lo
anteriormente expuesto sobre este PSIR "AIEP i
2 Val de San Vicente", act
; oy , actualmente en
o
g Aprovechamos la ocasién para saludarles atentamente,
£
E
> ‘4
i o /féée:
E -
$ D. Luis Medina Manso
Responsable de Planificacién ¥ Nuevos Suministros
E.ON DISTRIBUCION S.L.
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PSIR AEIP VAL DE SAN VICENTE

1.- CONSIDERACIONES INICIALES

Este documento se ha elaborado considerando la informacion remitida desde SICAN a Viesgo
sobre el Proyecto Singular de Interés Regional del AEIP de Val de San Vicente, donde se
pretende desarrollar un area industrial en este municipio.

Este estudio ha de ser considerado preliminar y pretende definir las infraestructuras eléctricas y
refuerzos necesarios para alimentar este PSIR de Val de San Vicente, no estando en ningdn
caso contempladas las infraestructuras eléctricas interiores del poligono necesarias para
alimentar a los consumidores finales.

2.- PREVISION DE NECESIDADES DE POTENCIA ELECTRICA

El AEIP de Val de San Vicente propone el desarrollo de unos 313.718,42 m? edificables y
atendiendo a la Instruccién Aclaratoria del Goblerno de Cantabria, las necesidades de nueva
potencia eléctrica a suministrar en este PSIR de Val de San Vicente es de 19.607 KW.

3.- RESULTADO DEL ANALISL

De los analisis técnicos y de planificacién de red realizados se concluye que el punto de
nuestra red mas préximo con capacidad suficiente para atender su solicitud con la suficientes
garantias y criterios de seguridad, regularidad y calidad de suministro, sera en las barras de
132 KV de la futura Subestacion de Labarces.

Ahora bien teniendo en cuenta los desarrollos previstos, transformacién132/55 KV en
Labarces, seria posible atender la potencia total requerida desde las barras 55 KV de esta
futura subestacion, desarrollando las siguientes infraestructuras eléctricas :

Infraestructul léctricas de la R Distribucién:

Ampliar transformacién 55 KV en SE Labarces. Dicha ampliacién podria consistir en ampliar la
transformacién 132/55 KV inicialmente prevista o bien plantearse una transformacién 220/55
KV para lo cual seria necesario solicitar a Red Eléctrica de Espafia un acceso a la red de
Transporte en la zona.

Consiruccion de una nueva subestacion 55/12 KV en terrenos de este PSIR, equipada con dos
transformadores de 20 MVA cada uno, para lo que serd necesario reservar una parcela de
dimensiones adecuadas en el Poligono (Servicios Dotacionales).

Construccion de una linea doble circuito de 55 KV entre las barras de 55 KV de la SE Labarces
y la nueva subestacion 55/12 KV a construir en el Poligono.

Infraestructuras Interiores:

Para poder atender los futuros suministros en cada uno de los sectores a desarrollar, el
promotor debera proyectar y construir nuevas lineas 12 KV desde la nueva subestacion 55/12
KV propuesta, a construir en terrenos del Poligono Industrial, hasta los diferentes Centros de

Transformacion, que se deberan instalar en cada sector.
Ademas habra que desarrollar los CT's y la red de BT que sean necesarias.

AEIP Val de San Vicente.doc 201M2f07 Pag.1de2

DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO
MEMORIA ORDENACION

Informe de la empresa suministradora
de energia eléctrica

PROYECTO SINGULAR DE INTERES REGIONAL - PSIR -
DE LA ACTUACION INTEGRAL ESTRATEGICA PRODUCTIVA
- AIEP - N°10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE

Pag. 3



Slcan DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO
aes ol MEMORIA ORDENACION
Anejo nf3: Informe de la empresa suministradora
de energia eléctrica

T suelo industrial de cantabria

i“% EnelViesgo

LA ENTBGIA QUE TE ESEUCHA Planificacién - Direccién de Redes

Por lo tanto, es necesario una coordinacién entre el equipo redactor y los técnicos de VIESGO
para poder definir la distribucién de estos Centros de Transformacién y el desarrollo de la red
interior tanto de Media Tensién como de Baja Tensién hasta llegar a los suministros finales.

4.- VALORACION ECONOMICA

A titulo orientativo y como una primera estimacién preliminar, el orden de magnitud del coste
del desarrollo de estas |nfraestructuras Eléctricas de Red de Distribucién propuestas podria
estar entorno a lo especificado en el siguiente desglose :

Partida imputable al Promotor:
SUBESTACION 55/12 KV - 20 MVA 1 2.700.00 J

Partida imputable a un Plan de Infraestructuras o al Promotor:
LAT DC 55 KV (aprox. 15 km) + 2 POS. 55 KV 4.280.000
AMPLIACION TRANSFORMACION SE LABARCES 1.350.000

5.- CONSIDERACIONES FINALES

« Las infraestructuras propuestas en este estudio son preliminares, y reflejan de forma
genérica las nuevas infraestructuras eléctricas que seria necesario desarrollar para
atender las potencias eléctricas solicitadas.

» Esta solucion técnico-econdmica propuesta es orientativa del orden de magnitud de la
solucion final, y estara condicionada por los proyectos definitivos, permisos de paso,
disponibilidad de terrenos necesarios y plazos de ejecucién, no estando, en ningdn
caso, incluidos los costes del desarrollo de |as “Infraestructuras Interiores” necesarias a
desarrollar en el propio Poligono Industrial.

s+ Parle de los costes del desarrolic de estas Infraestructuras Eléctricas de Red de
Distribucién (L* DC 55 KV y ampliacién transformacién SE Labarces) podrian ser
susceptibles de ser incluidos en un posible futuro Plan de Infraestructuras Eléctricas de
Cantabria.

« Segin la reglamentacién vigente, todas estas infraestructuras informadas,
(“Infraestructuras Eléctricas de Red de Distribucién” e “Infraestructuras Interiores”), una
vez puestas en servicio, tendrén la consideracién de Red de Distribucién.
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